Cueillette de données
Education

E3 3 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), I'humidité relative (HR) et la
UébeC E3 E3 température (T)

Année scolaire 2020-2021

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent étre sélectionnées et doivent étre complétées pour que I'outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le
bouton « Validation » qui se trouve au début ou a la fin pour indiquer que la saisie du batiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain batiment.

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ECOLE ET LA COLLECTE DE DONNEES

2.1 Identification du batiment

Code-batiment | 781060

Nom du batiment Gilbert Théberge
Adresse 40, rue Boucher

Municipalité Témiscaming

2.2 Caractéristique du batiment

Nombre de classes totales 23|

Type de ventilation 2- Mécanique - Systéeme en H |

2.3 Information sur I'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du batiment et les conditions météorologiques extérieurs

Mesure extérieure Informations provenant du site de Météomédia
Moment de la Heure d ouyer_ture de Heure des Niveau du Eaux Température | Humidité relative| Vitesse du vent Direction des
journée Date de la collects 1a ventillation informations ds COZa extérieure (°C) | extérieure (%) (km/h) vent
! mécanique I'extérieur (ppm) °
1 11 février 2021 0:00 8:00 485 -20 65 4 so
2 11 février 2021 0:00 9:10 466 -19 65 S0
3 11 février 2021 0:00 10:30 465 -19 65 4 so
4 11 février 2021 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00




3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 a 10 classes)

3.1 Salle de classe

IMoment de la journée 1
Ildentifiant de la classe A-357
INiveau scolaire du groupe Primaire 6

Superficie de la salle de classe (m?) 58

Type de fenétres auvent-trémie

INombre de fenétres ouvrantes 4

e .. b 2 d 0 eu de % peé ‘. e de co e pre 0 e e
docenaia

Heure de la mesure 8:10 8:50 9:10

hombre d'occupants 0 14 14
lOuverture de la porte et des vasistas porte ouverte porte ouverte porte ouverte
{Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 3
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 10
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 100
Taux de CO, (ppm) 621 762 685
JHumidité relative (%) 15 13 10
Température (°C) 20 22 20

3.2 Salle de classe

IMornent de la journée

1

Ildentifiant de la classe

A-338

Niveau scolaire du groupe

Maternelle 5 ans

Superficie de la salle de classe (m?) 91

Type de fenétres auvent-trémie

Nombre de fenétres ouvrantes 3

- -.. ‘. 0 . de :..‘..‘.- o e pre 0} e e
s ferEiE

lHeure de la mesure 8:11 8:51 9:11
INombre d'occupants 0 11 11
IOuverture de la porte et des vasistas porte ouverte porte ouverte porte ouverte
[Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 3
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 20
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 50
Taux de CO, (ppm) 555 616 621
JHumidité relative (%) 12 10 10
Température (°C) 20 22 20




3.3 Salle de classe

IMoment de la journée 1
{identifiant de Ia classe E-371
[Niveau scolaire du groupe Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m?) 53
Type de fenétres auvent-trémie
[Nombre de fenétres ouvrantes 4
des tanaira
Meure de la mesure 8:12 8:52 9:12
INombre d'occupants 2 18 18
lOuvenure de la porte et des vasistas porte ouverte porte ouverte fermé
[Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 1 1 4
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 10 60 80
% d'ouverture moyen des fenétres 10 10 25
Taux de CO, (ppm) 669 900 910
JHumidité relative (%) 11 12 11
Température (°C) 20 21 19

3.4 Salle de classe

[Moment de Ia journée 1
Identifiant de la classe E-379
Niveau scolaire du groupe primaire 1
Superficie de la salle de classe (m?) 60
Type de fenétres auvent-trémie
|Nombre de fenétres ouvrantes 8
e femiine
|Heure de la mesure 8:15 8:56 9:16
[Nombre d'occupants 1 14 14
Ouverture de la porte et des vasistas fermé fermé fermé
[Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 3
'Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 20
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 50
Taux de CO, (ppm) 725 1140 723
[Humidité relative (%) 12 15 10
Température (°C) 20 21 16




3.5 Salle de classe

IMoment de la journée 2
hdentifiant de la classe A-431

Niveau scolaire du groupe Secondaire 4

Superficie de la salle de classe (m?) 48

IType de fenétres auvent-trémie

|Nombre de fenétres ouvrantes 3

desienaira

IHeure de la mesure 9:17 9:40 10:00

mombre d'occupants 0 5 5
|Ouverture de la porte et des vasistas porte ouverte fermé fermé
INombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 2
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 10
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 100
Taux de CO, (ppm) 683 835 704
Humidité relative (%) 12 13 10
Température (°C) 22 22 21

3.6 Salle de classe

IMoment de la journée 2
hdentifiant de la classe A-434
[Niveau scolaire du groupe Secondaire 4

Superficie de la salle de classe (m?)

116

Type de fenétres

auvent-trémie

[Nombre de fenétres ouvrantes 4
e !“ D X a o) eu ae : pe .O e e CO A ° € €
B ferdlie

JHeure de la mesure 9:15 9:42 10:02

INombre d'occupants 2 8 8
Ouverture de la porte et des vasistas porte ouverte porte ouverte porte ouverte

INombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 4
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 20
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 100
Taux de CO, (ppm) 611 724 550
[Humidité relative (%) 11 11 10
Température (°C) 22 22 20




3.7 Salle de classe

rMoment de la journée 2
Identifiant de la classe A-413
Secondaire 3

|Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m?)

Type de fenétres

auvent-trémie

INombre de fenétres ouvrantes

e aeb a 0} ae ia periode e CO ... < : : ‘. € =

|Heure de la mesure 9:16 9:43 10:03
F\lombre d'occupants 1 27 27
IOuverture de la porte et des vasistas porte ouverte fermé fermé
[Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 3
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 20
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 100
Taux de CO, (ppm) 726 1066 987
[Humidité relative (%) 13 15 14
21 22 22

Température (°C)

IMoment de la journée

2

|ldentifiant de la classe

A-405

|Niveau scolaire du groupe

Secondaire 3

Superficie de la salle de classe (m?)

Type de fenétres

auvent-trémie

INombre de fenétres ouvrantes

Heure de la mesure

3.8 Salle de classe

10:05

INombre d'occupants

1

IOuvenure de la porte et des vasistas

porte ouverte

porte ouverte

porte ouverte

[Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 1
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 20
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 100
Taux de CO, (ppm) 539 565 551

[Humidité relative (%) 10 10 10

21 22 22

Température (°C)




3.9 Salle de classe

Iyoment de la journée

3

Ildentifiant de la classe

A-254

Niveau scolaire du groupe

Secondaire - Classe EHDAA

Superficie de la salle de classe (m?) 58
Type de fenétres Coulissantes
INombre de fenétres ouvrantes 3
3 A .‘- b $ 0 de : D& -. fx e co e apre 0} e e
des fenatre
|Heure de la mesure 10:35 10:55 11:15
MOmbre d'occupants 1 7 7
|Ouverture de la porte et des vasistas porte ouverte fermé fermé
[Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 0
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 0
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 0
Taux de CO, (ppm) 606 838 975
JHumidité relative (%) 10 11 10
Température (°C) 22 22 22

Woment de la journée 3

lldentifiant de la classe A-260

[Niveau scolaire du groupe Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m?) 68
Type de fenétres Aucune fenétre
|Nombre de fenétres ouvrantes 0

|Heure de la mesure

10:36

3.10 Salle de classe

|Nombre d'occupants 1 17 20
|Ouvenure de la porte et des vasistas porte ouverte fermé fermé
'Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 0
'Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 0
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 0
Taux de CO, (ppm) 764 1090 1237
Humidité relative (%) 11 14 13
Température (°C) 21 21 21




