Cueillette de données

Education 3 3 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), I'humidité relative (HR) et la

QUébec E3 E3 température (T)
Année scolaire 2020-2021

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent étre sélectionnées et doivent étre complétées pour que I'outil fonctionne correctement. I est ESSENTIEL de cliquer sur le
bouton « Validation » qui se trouve au début ou 2 la fin pour indiquer que la saisie du batiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain batiment.

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ECOLE ET LA COLLECTE DE DONNEES

2.1 ldentification du batiment

Code-batiment l 781053
Nom du batiment Saint-Joseph
Adresse 12, rue Beauséjour

Municipalité Notre-Dame-du-Nord

2.2 Caractéristique du batiment

Nombre de classes totales 7|

Type de ventilation 1- Naturel |

2.3 Information sur I'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du batiment et les conditions météorologiques extérieurs

Mesure extérieure Informations provenant du site de Météomédia
quent’de la Date de la collecte Heﬂ;evzz:;;:tr::r:e as ) Heure Qes Ni\;«:agg; ;aux Tgmpérature Humidjté relative| Vitesse duvent | Direction des
journée mécanique informations lextérieur (ppm) extérieure (°C) extérieure (%) (km/h) vent
1 22 janvier 2021 0:00 10:50 410 -13 85 13 NO
2 22 janvier 2021 0:00 0:00 200 0 - - NO
3 22 janvier 2021 0:00 0:00 200 0 - - NO
4 22 janvier 2021 0:00 0:00 200 0 - - NO




3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 a 10 classes)

3.1 Salle de classe

IMoment de la journée 1
hdentifiant de la classe 107
lNiveau scolaire du groupe Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m?) 76
Type de fenétres Coulissantes
Nombre de fenétres ouvrantes 6
ks 5 5 es apres l'ouve e
ava e aeo d o) eu ae periode de Co
deshanarra
Eeure de la mesure 11:05 11:25 11:45
0 1 1

INombre d'occupants

|9uvefture de la porte et des vasistas

Porte ouverte

porte ouverte

porte ouverte

[Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 0
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 0
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 0
Taux de CO, (ppm) 705 720 710

JHumidité relative (%) 16 15 14

21 21 22

Température (°C)

3.2 Salle de classe

IMoment de la journée 1

Ildentifiant de la classe 206

[Niveau scolaire du groupe Primaire 5

Superficie de la salle de classe (m?) 59

Type de fenétres Coulissantes

JNombre de fenétres ouvrantes 2

avd ‘l-‘l -l 0 e e -l“-OO‘.' 0 S aRre > S ©
A e e

|Heure de la mesure 11:05 11:30 11:50

lNombre d'occupants 0 13 13
|Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte
INombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 2 2
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 25 20
% d'ouverture moyen des fenétres 0 25 50
Taux de CO, (ppm) 1250 1100 1150
[Humidité relative (%) 22 21 21
Température (°C) 23 24 23




3.3 Salle de classe

|Moment de la journée 1

lldentifiant de la classe 211
[Niveau scolaire du groupe Primaire 6

Superficie de la salle de classe (m?) 58
Type de fenétres coulissantes

INombre de fenétres ouvrantes 2

|Heure de la mesure

11:12

11:57

Iﬁombre d'occupants 1 16 16
lOuverture de la porte et des vasistas porte ouverte fermé fermé
INombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 2 0 1
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 45 0 20
% d'ouverture moyen des fenétres 100 0 25
Taux de CO, (ppm) 960 1 300 1260
fHumidité relative (%) 13 23 19
Température (°C) 22 24 23

3.4 Salle de classe

IMoment de la journée 1
Iﬂentiﬁant de la classe 210
[Niveau scolaire du groupe Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m?) 56
Type de fenétres coulissantes
|Nombre de fenétres ouvrantes 2
‘l-‘o -. 0 :0“0 e de Co < pre ° € €
S femihe
Mre de la mesure 11:14 11:39 11:59
lNombre d'occupants 0 12 12
I@/enure de la porte et des vasistas porte ouverte Porte ouverte fermé
[Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 2
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) - 0 0 20
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 75
Taux de CO, (ppm) 890 1150 1280
JHumidité relative (%) 16 18 20
Température (°C) 23 24 24




3.5 Salle de classe

Mment de la journée 1

Ildentifiant de la classe 209

[Niveau scolaire du groupe Primaire 4

Superficie de la salle de classe (m?) 56

Type de fenétres coulissantes

INombre de fenétres ouvrantes 3

des fenatre

|Heure de la mesure 11:10 11:35 1:1:55

Mmbre d'occupants 0 17 17
IOuverture de la porte et des vasistas Porte ouverte fermé Porte ouverte
[Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 2
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 20
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 25
Taux de CO, (ppm) 1260 1222 1330
JHumidité relative (%) 19 19 21
Température (°C) 24 24 23




